
 
 
 

 شروط الإزالة المؤقتة لعمود مصباح
 

 .تتحمل مؤسستك جميع تكاليف الإزالة المؤقتة لعمود المصباح المعني، وتخزين وإعادة تركيب عمود المصباح في موقعه الأصلي .1

 

في ذلك  بماالترميم تتحمل مؤسستك مسؤولية أي فقد أو تلف في عمود إنارة شارع أو أي ممتلكات أخرى أثناء الإزالة والإعادة أو  .2

 .عمود إنارة الشارع وأساساته إلى حالتها الأصلية ترميم يجب إعادة. المصباح عمود ( أساسات)أساس 

 

يجب . سلامة العامة، يجب توفير إضاءة مؤقتة في موقع عمود المصباح أو بالقرب منه ويجب الحفاظ عليها من قبلهمالمن أجل  .3

 (.IESNA)الحفاظ على مستويات الإضاءة وفقاً لمعايير جمعية الإضاءة في أمريكا الشمالية 

 

 .في مدينة نيويورك مرخص لهيجب أن تتم جميع الأعمال على يد كهربائي  .4

 

 للإفادة:  الكهربائية المختصون بالصيانةالحاليين قائمة بالمقاولين الكهربائيين  فيما يلي

 
Hellman Electric (718) 931-9900 Welsbach Electric (718) 670-7900 

Verde Electric (917) 621-6176 EJ Electric (718) 764-3397 
Windsor Electrical (718) 850-6523 Metro Electrical (718) 439-7476 

 

 

 .مما سبقعن أي موقف ينشأ  المسؤوليةعلى إعفاء المدينة من  بموجبه توافق .5

 

 .ساعة على الأقل( 48)قبل بدء العمل بثماني وأربعين  3322-839 (212)بإدارة إنارة الشوارع  بموجبه ستتصل .6

 

 Division of Street العنوان سيشكل توقيع مسؤول مفوض حسب الأصول من مؤسستك، أسفل هذا المستند، وإعادته إلى .7

Lighting, 34-02 Queens Boulevard, Long Island City, New York 11101موافقتك على ما تقدم ،. 

 

   :المنقولة( الأعمدة)موقع العمود 

  

   :اسم المؤسسة

 

   : عنوان المراسلة البريدية

 

 التاريخ    المسمى الوظيفي    التوقيع  
 (المؤسسةالمسؤول أو )

 

   اسم المقاول الكهربائي ورقم ترخيصه    
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